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Projektant upozoriiuje, 7e PD byla zpracovana v souladu s platnymi metodikami CEZu a normami CSN.
Dale upozortiuje, 7e dle NatizenT vliady ¢. 591/2006 Sb.
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IDVT: 10170855
Sprévce: Povodi Labe, s. p.
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k.G. Dlouha TFebové/Lhotkovu Ceské Trebové
Obec: Dlouhd Trebova, Ceskd Trebova
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— —— — projektované venkovni vedeni 1kV 1—-AYKY
——— projektované domovni vedeni 1kV 1-CYKY
vedeni 1kV stavajici kabelova
— - — - — vedeni 1kV stavajici venkovni
—-—-— vedeni 1kV demontovana venkovni
————— uzemnéni (zemnici pasek)
prekop
——— protlak
prusek naletovych drevin
— — — stavajici bezejmenny zatrubnény vodni tok
~~ — stavajici sdélovaci kabely
— ——>— stavajici vodovod
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NAPETOVA SOUSTAVA: TN—C, 400/230V, 50Hz str.

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 5300001

Zivych &astm izolaci ¢l. 3.2.2.4

kryty nebo prepazkami &l 3.2.2.3

polohou &l 3.2.2.1
nezivych <&astn:
o dle ¢l 3.3.2.5
VNEJSI VLIVY: dle PNE 330000-2

ochrana automatickym odpojenim od zdroje

nesmi osoby vstupovat do vykopu o §ifi mensi nez 0,8m.

PROJEKTOVAL: Dominik Danihelka | SCHVALIL: Pavel Pilar " |pubdodavatel projextove dokumentace:
tel. 604 537 923 CKAIT: 0701630 1 (O cenHuNTER B PR 200!
email: projekty@cezpro.cz I€0: 03876560
INVESTOR STAVBY: GENERALNI DODAVATEL STAVBY: DATUM:
CEZ Distribuce, a. s. (P;ESH}:JNLEbR SrZ%OZ/W 11/2024
Teplicka 874/8 O radbam v
E Dee%\‘? (\]v — éodmok\y (? GEUOHUNTER 504 o1 Ve\ke‘ MeziF it MERITKO:
405 02 D&&in 1IC0: 03876560 1:500
Nazev stavey:  Ceskd Trebovd, Lhotka 232, FVE — knn C. ARCHIVNI: FORMAT:
CISLO STAVBY:  IV=12-2024426 30222 630x594
. T STUPEN PD: | CAST: PRILOHA:
oBsAH VkRESU: KOORDINACNI SITUACE DP7 C C3




		2025-07-10T14:22:58+0200
	Pavel Pilař




